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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 942/26/W

Zleceniodawca: Gmina Bielsk
ul. Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk

Badany obiekt: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébki pobral:  pracownik Laboratorium — Ewa Wisniewska, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 537/26

Miejsce pobierania: Gmina Bielsk, Wodocigg Publiczny Smolino — SUW Smolino 19 B, 09-230 Bielsk
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A (@‘

TR

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen Q
N

Data i godzina pobrania:  26.02.2026 godzina 10%°
Data i godzina dostarczenia: 26.02.2026 godzina 133

Data rozpoczecia badan: 26.02.2026
Data zakonczenia badan: 01.03.2026

| D GMINY-BIELSK
URZAWPLYNE,LO

2026 -03- 03

Nr (‘(H AN |

Nr prébki: 1446/26
Opis prébki: woda z kranu w punkcie czerpalnym na SUW

. : - WYNIK/ . Wartosé
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka REZULTAT? Niepewno$é parametryczna®
oy : PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 {A/] .
1. | Escherichia coli Metoda filtracji membranowe;j Z i1 00mi : ] 0
: : PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 .
2. | Bakierie z grupy coli Metoda filtracji membranowej Y4 Jif00m 0 ) )
: PN-EN ISO 7899-2:2004 .
3. ol e Metoda filtracji membranowej Z Jtk/100ml : ) 0
Bez
: 8 . L PN-EN ISO 6222:2004 . obecne . :
1 o - dt: h
4. LR T R Metoda ptytkowa, posiew wgtebny Z jti/ml w liczbie <4 meprxang)wy :
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 4 516)
5. | Barwa Metoda C 7| mg/l Pt pH-76 1 Akceptowalny
6. | Megtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 7 NTU 0,42 0,04 1,09
. 76 g
7. | pH PN-EN ISO 10523:2012 7| - W temp. 24,9°C 02 6,5-9,5
. O L . 358
8. | Przewodnos¢ el. wt. w25°C PN-EN 27888:1999 7 uS/em temp.pom.24.9°C 14 2500
Data i godzina
N badania
9. | Liczba progowa smaku (TFN)? PN-EN 1622:2006 7| - 2026-02-27 - Akceptowalny™
13:00
<1
Data i godzina
badania
10. | Liczba progowa zapachu (TON)? PN-EN 1622:2006 7| - 2026-02-27 - Akceptowalny®
10:00
<1

Wyniki badafi mikrobiologicznych, przegladu dokonal i autoryzowal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold

Wyniki badan fizykochemicznych, przegladu dekonal i autoryzowal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Starszy Laborant: inz. Krzysztof Gotebiewski

Data wystawienia sprawozdania: 03.03.2026
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 942/26/W

Objasnienia:

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej. jak tylko w calosci.
Wyniki badan dotyczq wylgcznie badanych prébek.

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429;
N — metoda nieakredytowana

Z — metoda zatwierdzona przez Pahistwowq Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie. Decyzja nr 31/25 z dnia 28.02.2025 r.
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastqpienia

W1 — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny z zastgpieniem

* Korekta za pomocq wrzqdzenia do kompensacji wplywu temperatury

1) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2. poziom ufnosci 95%. Jesli prébki zostaly pobrane przez Laboratorium,
niepewnos$¢ wyniku pomiaru uwzglednia sktadowq zwigzang = etapem pobierania prébek.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02.

2)Informacja o uzyskanym rezultacie badania, gdy rezultat badania znajduje sig ponizej dolnej lub powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewnosé
podano, odpowiednio dla konkretnej wartosci, stanowigcej dolny lub gérny akredytowany zakres danej metody.

3) Warto$¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

4)Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizmdw nie przekraczala:
-100jtk/Iml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowe,
-200jtk/Iml w kranie konsumenta

3) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

6) Pozgdana wartos§¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg P/l

7) Badanie liczby progowej smakw/ zapachu wykonano metodq uproszczong, parzystq, wyboru niewymuszonego przez 3 osobowy zespdl oceniajgcy.
Temperatura w pomieszczeniu badan: (23 £2°C), temperatura prébki (23 +2°C), zgodnosé oceny min. 66%. Czas przechowywania prébki do padar < 72h.
Opis Zrédla wody odniesienia: Zrédlana woda butelkowana; prébki wody chlorowanej przed badaniami poddane sq odchlorowane wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;
Interpretacja wynikéw przez zespdt oceniajgcy:
Wynik badania liczba progowa smakw/zapachu <1: brak zapachu/smaku, zapach/smak akceptowalny;
Wynik badania liczba progowa smakw/zapachu >1: zapach/smak nieakceptowainy.

Koniec sprawozdania
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